
Breve sintesi delle attività di 
prevenzione incendi nella risposta 
alle sfide ambientali

LA 
PREVENZIONE 
INCENDI NELLA 
TRANSIZIONE 
ECOLOGICA E 
ENERGETICA



INTRODUZIONE

L’attuazione degli impegni che l’Unione Europea ha assunto per la decarbonizzazione delle emissioni e, più in 
generale, per la riduzione dell’impatto umano sull’ambiente, avviene secondo un programma che vede già fissate le 
scadenze per il raggiungimento degli obiettivi più significativi. Però, se la ricerca sulle riduzione dei consumi e 
sull’adeguamento ai cambiamenti climatici ha avuto inizio da diversi lustri, in molti casi  i problemi di sicurezza in caso 
di incendio legati alle misure necessarie per raggiungere tali obiettivi sono stati studiati solo in tempi recenti. 

Questa breve documento cerca di riassumere la varietà e la complessità dei problemi che la transizione ecologica ed i 
cambiamenti climatici stanno ponendo nel settore della prevenzione incendi, elencando le attività che il Dipartimento 
dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge per costruire il quadro normativo di sicurezza 
necessario per affrontare le sfide del futuro e utilizzare al meglio i finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa 
e resilienza.  

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è impegnato anche nel miglioramento continuo della qualità del soccorso, 
all’interno della quale la sicurezza degli operatori assume una valenza particolare. Dalla lettura di questo breve testo, 
si coglie lo stretto rapporto esistente tra la normazione di prevenzione incendi e la sicurezza dei soccorritori. I due 
aspetti, infatti, sono legati dalla qualità delle ricerche e degli studi ai quali, in modo diretto o indiretto, il Corpo 
partecipa con dedizione ed impegno e sui quali continua ad investire per consentire che le scelte adottate in questi 
mesi possano garantire un futuro sostenibile ambientalmente e sicuro rispetto al rischio di incendio. 
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Con la comunicazione dell’11/12/2019 al Parlamento europeo, la 
Commissione europea ha tracciato il quadro normativo dei 
prossimi 30 anni in materia di tematiche ambientali. 

Si tratta di una sfida complessa, articolata e integrata, che 
coinvolge numerosi settori delle attività umane, oltre che le stesse 
nostre abitudini mentali e culturali, per trasformare una sfida 
pressante in un'opportunità unica. Ogni anno l'atmosfera si 
riscalda e il clima cambia. Degli otto milioni di specie presenti sul 
pianeta un milione è a rischio di estinzione. Assistiamo 
all'inquinamento e alla distruzione di foreste e oceani. 

Lo scopo del nuovo quadro normativo è la neutralità di emissioni 
di gas a effetto serra entro il 2050 ed un sistema economico giusto, 
prospero che prescinda dall’uso delle risorse, nel rispetto della la 
salute e del benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale 
e dalle relative conseguenze. La comunicazione, pertanto, 
definisce una tabella di marcia delle iniziative legislative future e il 
quadro generale delle stesse, il Green Deal europeo, inserito nella 
strategia della Commissione per attuare l'Agenda 2030 e negli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. In tal modo, 
l’Unione Europea si intesta una leadership mondiale, nella 
consapevolezza della necessità del coinvolgimento globale e di un 
nuovo patto per il clima, che dovrà necessariamente coinvolgere la 
partecipazione e l'impegno del pubblico e di tutti i portatori di 
interessi. Il campo di azione del Green deal europeo riguarda i 
settori dell'economia ritenuti prioritari in termini di neutralità 
climatica: industria, produzione e consumo, grandi infrastrutture,

• il nuovo approccio ai prodotti 
rispetto alla sicurezza 

• i pericoli dovuti ai prodotti 
difformi ed i controlli del Vigili del 
fuoco 

• i nuovi laboratori del Centro Studi 
Esperienze

il green deal 
dell’unione europea: 
il ruolo della 
sicurezza DEI 
prodotti

torna all’indice
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trasporti, prodotti alimentari e agricoltura, edilizia e prestazioni sociali. 
Nessuno strumento di azione è escluso: regolamentazione e normazione, 
investimenti e innovazione, riforme nazionali, dialogo con le parti sociali e 
cooperazione internazionale. Grande spazio viene dato all’approvvigiona-
mento di energia pulita, economica e sicura, specie con la decarbonizzazio-
ne del sistema energetico. 
La mobilitazione dell'industria è ritenuta indispensabile come elemento 
portante del Green deal, allo scopo di un'economica circolare e pulita: 
“occorrono 25 anni - una generazione - per trasformare un settore industriale 
e tutte le catene del valore. Circa la metà delle emissioni totali di gas a effetto 
serra e più del 90 % della perdita di biodiversità e dello stress idrico sono 
determinati dall'estrazione di risorse e dai processi di trasformazione di 
materiali, combustibili e alimenti. Soltanto il 12 % dei materiali utilizzati 
proviene dal riciclaggio”. Ciò, peraltro, senza rinunciare alla crescita, visto che 
tecnologie a basse emissioni, prodotti sostenibili ed economia circolare 
possono rappresentare enormi potenzialità di ricchezza, anche 
occupazionale. Quello dell'economia circolare è un pilastro del Green deal, 
che ha avuto specifica attenzione con il nuovo Piano d'azione del marzo 
2020 per un'Europa più pulita e più competitiva. L'ambizioso obiettivo è 
quello di "prodotti sostenibili" mediante la progettazione circolare sulla base 
di una metodologia e di principi comuni, dando priorità alla riduzione e al 
riutilizzo dei materiali prima del loro riciclaggio. 
Particolarmente integrativo è l'approccio globale in materia di edifici, dalla 
progettazione alla demolizione intelligente e selettiva, passando per l'utilizzo 
a basso consumo energetico e la ristrutturazione, che assorbono quantità 
significative di energia e risorse minerarie dato che “gli edifici sono 
responsabili del 40 % del consumo energetico. 
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Attualmente il tasso annuo di ristrutturazione del parco immobiliare negli Stati membri 
varia dallo 0,4 all'1,2 %, un ritmo che dovrà essere almeno raddoppiato per 
raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica e di clima”.  
In tale contesto, è prevista una più rigorosa applicazione della normativa relativa alla 
prestazione energetica nel settore dell'edilizia, nonché il riesame del regolamento sui 
prodotti da costruzione, al fine di un approccio integrato dell'edificio e dei prodotti in 
esso installato, che copra tutte le fasi della progettazione degli edifici nuovi o 
ristrutturati. Sono oggetto di attenzione anche altri settori, come i trasporti, responsabili 
di un quarto delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE. 
Su tali basi sono state prese dalla Commissione due iniziative legislative regolamentari, 
pubblicate il 30 marzo 2022, sulla revisione della direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile, che disciplina anche l'efficienza energetica e la revisione del 
regolamento sui prodotti da costruzione. La prima predispone la strategia in materia di 
prodotti sostenibili per l'estensione della direttiva al di là dei prodotti connessi 
all'energia, con numerosi obiettivi, tra i quali: il miglioramento della durabilità, della 
riutilizzabilità, della possibilità di upgrading e della riparabilità dei prodotti; l'aumento 
del contenuto riciclato nei prodotti, la riduzione delle impronte carbonio e ambientale, 
la limitazione dei prodotti monouso e la lotta contro l'obsolescenza prematura, il 
divieto di distruggere i beni durevoli non venduti. 
Lo scopo dichiarato è quello di integrare la progettazione dell'edificio con le specifiche 
dei relativi materiali, anche alla luce del crescente utilizzo del BIM, per la creazione di 
un fascicolo dell'edificio che sia comprensivo delle caratteristiche essenziali di sicurezza 
dei prodotti, nonché quelle ambientali e di riutilizzo/riciclo dei materiali. 
Elemento qualificante della proposta è la creazione di un passaporto digitale del 
prodotto con l'iconografia del semaforo per la registrazione, il trattamento e la 
condivisione elettronica delle informazioni relative ai prodotti tra le imprese della 
catena di fornitura, le autorità e i consumatori. 
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A tal fine, è già in corso di elaborazione l'architrave di un sistema informatico 
dove gli operatori economici inseriranno tutte le informazioni pertinenti del 
loro prodotto, dalle specifiche tecniche, le relative certificazioni prestazionali 
e di conformità, i libretti di uso, manutenzione e riparazione, tra i quali anche 
le informazioni ambientali e dell'impronta di carbonio.  
Il consumatore sarà così in grado di operare scelte informate mediante 
informazioni attendibili e pertinenti sui prodotti presso il punto vendita. 
Diventerà, pertanto, essenziale un quadro normativo tecnico il più possibile 
armonizzato, affinché in tutto il mercato europeo le caratteristiche dei 
prodotti siano omogenee e verificabili. 
Infine, un ruolo essenziale è riservato agli atti delegati che la Commissione 
europea sarà titolata ad emanare, specie di natura tecnica, per coprire le 
esigenze regolatorie degli Stati membri, non solo in tema di prestazione o di 
sicurezza, ma anche ambientali, a cominciare da uno strumento informatico 
messo a disposizione del mercato per caratterizzare l'impronta di carbonio 
dei prodotti da costruzione, nonché incentivando l'uso di contenuti riciclati 
nei prodotti. Nel quadro descritto il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile è impegnato nell'intensificazione dei 
controlli dei prodotti immessi nel mercato, anche per dare seguito alle 
sollecitazioni della Commissione Europea che, a questo riguardo, ha rilevato 
livelli elevati di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario, con i 
conseguenti rischi per la salute dei consumatori.

documenti esaminati 
• Comunicazione della Commissione al 

Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato 
delle Regioni.  Il Green Deal europeo. 
11.12.2019 

• Comunicazione della Commissione al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato 
delle Regioni .Un nuovo piano d'azione per 
l'economia circolare Per un'Europa più pulita 
e più competitiva. 11.3.2020  

• Proposta di regolamento del Parlamento 
Europeo e del Consiglio che stabilisce il 
quadro per l'elaborazione delle specifiche di 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 
sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE 
30.3.2022  

• Comunicazione della Commissione al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato 
delle Regioni su come rendere i prodotti 
sostenibili la regola - 30.3.2022 

• Proposta di regolamento del Parlamento 
Europeo e del Consiglio che fissa condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione, modifica il 
regolamento (UE) 1020/2019 e abroga il 
regolamento (UE) 305/2011 30.3.2022
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Il previsto aumento globale delle temperature (che riguarda in 
particolare misura l’area del Mediterraneo) comporta anche un 
progressivo incremento del rischio posto alla persone ed alle cose 
dagli incendi di interfaccia. Tale circostanza è desumibile dal 
numero e dall’intensità degli incendi di vegetazione che negli anni 
recenti hanno interessato in Italia nuclei abitati anche di tipo 
urbano. La competenza istituzionale in materia di prevenzione 
incendi è attribuita al Ministero dell’Interno dall’art.13 del D.lgs 
139/2006 e, fatte salve le riserve poste da norme primarie vigenti 
su specifiche materie, include anche questo tipo di rischio. La 
redazione dei documenti è stata svolta, quindi, alla luce delle 
competenze di prevenzione incendi degli edifici e di quelle 
acquisite in materia di incendi di vegetazione in possesso del 
personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato. In tale 
ambito sono stati anche sottoposti progetti di finanziamento di 
ricerche sui materiali. I principali obiettivi dell’azione di 
prevenzione incendi per la protezione delle persone e degli edifici 
che si trovano in aree di interfaccia urbano-rurale possono essere 
ricondotti alla necessità di evitare che i principi di incendio che si 
sviluppano nelle zone di interfaccia non si propaghino alla 
vegetazione circostante. Nel caso in cui tale propagazione abbia 
luogo, e si verifichi un incendio, dovrà essere protetta la vita 
umana attraverso misure atte a contenere la propagazione 
dell’incendio verso gli edifici o altre zone in cui possa manifestarsi 
un rischio per le persone

• protezione degli edifici dagli 
incendi di vegetazione  

• valutazione del rischio a scala 
territoriale  

• caratterizzazione dei prodotti da 
costruzione in relazione al rischio  
di incendio di vegetazione

Cambiamenti 
climatici e sicurezza 
antincendi: la 
protezione dagli 
incendi di interfaccia

torna all’indice
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Per conseguire tali obiettivi, devono essere attuate misure 
di controllo di vegetazione nelle zone più vicine agli 
edifici e, allo stesso tempo, devono essere controllate la 
caratteristiche di comportamento al fuoco degli elementi 
edilizi, di rivestimento e di arredo che possono 
partecipare all’incendio innescato dalla vegetazione. A 
questo scopo sono necessari i dati derivanti dalla 
sperimentazione, che riguarda sia i meccanismi di 
trasmissione dell’incendio che la suscettibilità alla 
combustione dei materiali e dei prodotti che si trovano 
sulle pareti, i balconi, le terrazze  ed i tetti degli edifica 
partecipare. In questo ambito, l’ISO sta sviluppando uno 
studio finalizzato a standardizzare il metodo di prova dei 
prodotti, definendo le caratteristiche degli strumenti di 
laboratorio in grado di ripetere il meccanismo di 
propagazione specifico di un incendio di vegetazione, 
cioè la produzione di parti che si spostano nell’aria mentre 
continuano a bruciare e che possono innescare incendi a 
centinaia o migliaia di metri dal fronte di fiamma. Sebbene 
sia importante lo sforzo di standardizzare a livello 
internazionale, sono necessarie anche attività di prova a 
livello nazionale, dato che le tipologie costruttive ed i 
materiali usati differiscono sensibilmente a seconda della 
posizione geografica, come pure il rischio di incendio di 
vegetazione dipende dalla fascia climatica e dalla

PROTEGGERE L’ABITAZIONE
DAGLI INCENDI DI VEGETAZIONE 
Informazioni su come proteggere le abitazioni dal rischio di incendio 
di vegetazione. Una guida sintetica per i non addetti ai lavori su 
come valutare la sicurezza della propria abitazione rispetto agli 
incendi di vegetazione nelle aree di interfaccia urbano-rurale.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
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vegetazione specifica.  

Nel quadro descritto, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso 
pubblico e della Difesa civile ha ritenuto opportuno migliorare 
l’informazione dei cittadini sulle misure di autoprotezione che possono 
essere adottate per migliorare la sicurezza delle abitazioni. A questo scopo 
sono stati elaborati, con il contributo dell’associazione nazionale dei comuni 
italiani (ANCI) due stampati in cui si rendono disponibili alla collettività le 
informazioni necessarie per limitare il rischio posto dagli incendi di 
interfaccia alle persone ed ai beni. Tali strumenti, diversi per 
approfondimento tecnico e impostazione, disponibili in diversi altri Paesi 
che sono soggetti a tale rischio, sia nell’area mediterranea che in altri 
continenti, sono essenziali perché, consentendo di esporre ad un rischio 
minore le abitazioni, consentono ai soccorritori di concentrarsi sugli scenari 
che, nel corso degli incendi, sono a maggior rischio, contribuendo in 
definitiva a migliorare la sicurezza delle persone e dei beni durante le 
emergenze.  

Ulteriori attività sugli incendi di vegetazione riguardano lo studio sui metodi 
necessari per valutare il rischio legato agli incendi di interfaccia, compreso 
l’uso di applicativi di simulazione degli incendi di vegetazione. A tale scopo 
sono in corso le prime attività  sperimentali che riguardano anche le attività 
connesse alla pianificazione dell’emergenza e dell’investigazione scientifica.

Climate change impacts

Simulations of hundred thousands 
wildfires sampling from future 
conditions and scenarios

Lozano et al., 2017

Wildfire risk assessment
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pure mantenere tali specie più isolate e separate tra loro e dal resto della vegetazione;
• usare intorno alla casa specie vegetali con basso volume di combustibile, come ad 

esempio l’erba, tagliandola ed asportandola quando secca.

Queste misure ci permettono di:

• agire sugli incendi che si propagano dall’esterno all’area urbanizzata o all’abitazione;

• evitare la propagazione verso l’esterno di un  focolaio partito all’interno dell’area 
insediata.

,Q�GHÀQLWLYD, per realizzare uno spazio difensivo in grado di assolvere alle sue funzioni, è 
necessario che la quantità di combustibile vegetale che può essere bruciata sia minima.

Lo spazio difensivo
/R�VSD]LR�GLIHQVLYR�q�TXHOO·DUHD�FRPSUHVD�WUD�JOL�HGLÀFL�H�OD�YHJHWD]LRQH�GRYH�DWWXDUH�
le misure di prevenzione e protezione dall’incendio che possono impedire a quest’ulti-

Particolare attenzione nella valutazione del rischio deve essere posta ai materiali o alle 
sostanze da cui può partire un incendio innescato dalle faville.

3 metri

10 metri

30 metri

Area interna: si sviluppa per una profon-
dità di 10 metri dall’abitazione. In caso di 
terreno in forte pendenza la sua profon-
dità può aumentare di 2 - 3 metri

Area interna: in questa area deve essere 
rimossa la maggior parte del combustibi-
le vegetale ad eccezione del prato 
sfalciato e irrigato e di piccoli arbusti 
localizzati a distanza dall’abitazione e 
non allineati a porte e !nestre

Area esterna: si sviluppa tra i 10 e i 30 metri 
dall’abitazione a ridosso della fascia interna. 
La sua profondità può aumentare con 
l’aumento della pendenza del terreno, 
arrivando a superare anche i 60 metri nelle 
situazioni più di"cili Area esterna: al suo interno devono 

essere ridotti i combustibili vegetali 
interrompendo la loro continuità in 
senso verticale e orizzontale; le chiome 
degli alberi devono essere ben distanzia-
te dalla residua vegetazione erbacea ed 
arbustiva sottostante e distanti almeno 
3 metri l’una dall’altra
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documenti esaminati 

• AS (Australian standard) 3959:2018 - Construction of 
buildings in bushfire-prone areas 

• National Research Council of Canada – National Guide 
for wildland-urban-interfce fires: guidance on hazard 
and exposure assessment, property protection, 
community resilience and emergency planning to 
minimize the impact of wildland-urban interface fires 

• NIST Technical Note 2161 - Structure Separation 
Expirements. Phase 1 Preliminary test plan 

• ISO 6021 ISO - Standard Firebrand Generator 

• ISO TC92 N1339 - Guide of basic requirements and 
procedures for wildland fire fighting 

• ISO TC92 N1338 - Guidelines for preventive measures 
against fires in rural and wildland areas 

• NP Ballot  ISO/NP 16614 - Guidelines for preventive 
measures against fires in rural and wildland areas 

• Progetto INTERREG MEDSTAR - Prodotto T1.3.1: 
Realizzazione della Piattaforma per esperimenti, 
consapevolezza e formazione sui rischi incendio 

• Generalitat Valenciana -Guía Metodológica de 
Actuaciones de Prevención, Defensa y Autoprotección 
en la Interfaz Urbano-Forestal

Guía Metodológica de Actuaci
Autoprotección en la In

ones de Prevención, Defensa y 
nterfaz Urbano-Forestal
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L’idrogeno è uno degli elementi strategici della transizione 
energetica. Nella conferenza ”Verso la COP26: tra ripresa ed 
ambizione climatica” e nella “Conferenza preparatoria della 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile”, il Governo Italiano 
ha indicato tra i prossimi obiettivi ambientali del Paese 
l’introduzione dell’idrogeno quale vettore energetico. Pertanto, il 
Ministero dell’Interno è impegnato nel raggiungimento degli 
obiettivi europei e globali garantendo la definizione dei principali 
requisiti di sicurezza mediante significative attività sia in ambito 
normativo che sperimentale. Una delle principali attività di 
regolamentazione recentemente condotte dal Ministero 
dell’Interno è stata l’aggiornamento della norma di prevenzione 
incendi sui distributori stradali di idrogeno per autotrazione (DM 
23.10.2018), che ha permesso all’Italia di dotarsi di uno strumento 
in linea con i criteri di sicurezza adottati a livello internazionale. 
L’evoluzione tecnologica desunta da quanto stava avvenendo in 
altri Paesi aveva evidenziato che: 

• i veicoli a idrogeno sono omologati anche con serbatoi a 700 
bar; 

• il confinamento dell'idrogeno  che potrebbe fuoriuscire da 
perdite da apparecchiature in ambiente confinato,  ha un 
effetto negativo sulla stratificazione e la permanenza di 
atmosfere potenzialmente infiammabili/esplosive; 

• le distanze di sicurezza devono tenere conto dell’analisi di 
sicurezza, delle esperienze e delle nuove tecnologie.

• le norme sui distributori stradali 

• il progetto di norma sugli 
elettrolizzatori 

• la partecipazione alla ricerca 

• il tavolo tecnico per il trasporto 
dell’idrogeno

l’idrogeno come 
vettore energetico: 
sicurezza nella 
produzione, 
trasporto e  
stoccaggio

torna all’indice
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Il decreto consente la piena applicazione della DAFI (direttiva sui combustibili 
alternativi), in quanto prevede la possibilità di incrementare la pressione di 
erogazione dell’idrogeno fino a 700 bar, supera il concetto di “sistema di 
sicurezza” a contenimento degli elementi pericolosi dell’impianto, a favore del 
“box” e tiene conto della possibilità di erogazione dell’idrogeno fino a 700 bar. 
Un secondo argomento essenziale per la diffusione dell’idrogeno con elettore 
energetico riguarda la sua produzione attraverso elettrolizzatori, cioè gli 
impianti che permettono di produrre idrogeno tramite l’elettrolisi dell’acqua. A 
livello industriale, la produzione di H2 e l’elettrolisi sono processi ben noti, 
tuttavia, questa tecnica è oggi centrale nel più ampio contesto della 
decarbonizzazione e in grado di giocare un ruolo chiave nello sviluppo delle 
energie rinnovabili. 
Il processo elettrochimico alla base dell’elettrolizzatore è l’elettrolisi dell’acqua. 
Sottoponendo le molecole di acqua (H2O) a una tensione superiore di circa 
1,48 V all’interno di una cella elettrolitica, queste si scindono in ossigeno e 
idrogeno. La norma in corso di studio regola le attuali tipologie di 
elettrolizzatori presenti sul mercato: cella elettrolitica alcalina (AEC), cella 
elettrolitica con membrana a scambio anionico (AEM), cella elettrolitica con 
membrana a scambio protonico (PEM) e cella elettrolitica a ossidi solidi (SOEC) 
con particolare riferimento alle caratteristiche di esercizio di ciascuna tipologia. 
Si evidenzia che la tipologia AEC (“elettrolizzatori alcalini”) e PEM 
(“elettrolizzatori polimerici”) rappresenta, ad oggi, la soluzione tecnologica più 
diffusa mentre la soluzione PEM risulta la più compatta. 
Nel progetto di norma recentemente presentato al Comitato centrale tecnico  
di prevenzione incendi, sono state definite le principali misure da ado1are per
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garantire un adeguato livello di sicurezza in caso di incendio e di esplosione.  

L’impianto per la produzione dell’idrogeno deve essere oggetto di specifica 

valutazione di rischio, essere progettato e realizzato in conformità alla regola 
dell’arte (ad esempio secondo la norma ISO). La valutazione del rischio deve 
includere il rischio di formazione di atmosfere esplosive, mentre le misure di 
protezione attiva previste, desunte dalle normative internazionali sono: 
• sistema di rilevamento e controllo di temperatura 
• sistema di rilevamento e controllo fughe di gas 
• sistema di rilevazione di fiamma 
• impianto di rilevazione e allarme incendi (IRAI) a protezione dell’intera attività 
• gli elementi pericolosi dell’impianto devono essere protetti con una rete 

idranti 
• gli stoccaggi di idrogeno compresso che possono risultare esposti a 

fenomeni di incendio devono essere protetti anche tramite impianti di 
raffreddamento a pioggia 

• l'impianto di produzione deve essere dotato di un sistema di emergenza 
(Emergency Shutdown System, ESS) per interrompere immediatamente 
l'alimentazione degli elementi pericolosi in caso di pericolo che non può 
essere eliminato con il solo intervento dei sistemi di controllo del processo. 

Per dare luogo all’attività normativa, nel 2019, insieme alle Università di Roma 
“La Sapienza”, di Padova, di Pisa e di Bologna, il Corpo ha progettato e realizzato 
alcune prove presso il campo della Protezione Civile di Trento, riproducendo gli 
scenari ipotizzati. I risultati di tali prove, effettuate con rilasci di idrogeno a 
pressione di 500 bar, sono stati confermati tramite simulazioni basate sulla 
fluidodinamica numerica
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Una precedente attività di sperimentazione è stata effettuata con la Società SNAM nel biennio 2018-2019 ed ha fornito le 
prime informazioni necessarie per consentire l’impiego di miscele di idrogeno e metano. A seguito di questa esperienza,  con 
alcune Università italiane è stata promossa una ricerca sulla progettazione e realizzazione di scenari incidentali con idrogeno 
ad alta pressione (fino a 500 bar), indispensabili per una conoscenza adeguata dei rischi connessi con tale impiego. Altre 
attività sperimentali riguardanti il trasporto di miscele di idrogeno e metano mediante metanodotti esistenti sono state 
condotte pianificando anche,  con alcune Università, test su tali impianti. 
Per quanto riguarda i progetti finanziati dal PNRR il Dipartimento è coinvolto nelle fasi autorizzative della conversione verso 
l’idrogeno di sei linee ferroviarie non elettrificate nelle regioni Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria, Umbria e Basilicata. 
I progetti di fattibilità più avanzati in Valcamonica e Salento prevedono la sperimentazione in modo integrato di produzione, 
distribuzione ed acquisito di treni ad idrogeno. In questo ambito, per consentire la definizione di norme tecniche di sicurezza 
su produzione, trasporto,  stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno per l’alimentazione di automezzi e di treni, il Ministero 
dell’interno partecipa al tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili. 
Per quanto riguarda la sicurezza dei soccorritori, infine, il CNVVF ha partecipato in collaborazione con l’Università di Roma “La 
Sapienza” ed altre Università europee, al consorzio costituito per la partecipazione alla proposta di progetto “Training of 
Responders” nell’ambito del bando di ricerca Horizon 2020 H2020-JTI-FCH-2019-1. Tale progetto è incardinato nel Green 
Deal europeo, finalizzato ad agevolare l’uso dell’idrogeno quale vettore energetico attraverso lo studio delle connesse 
problematiche di sicurezza, sia a livello di prevenzione che di soccorso.
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A fronte dei numerosi episodi di incendio in impianti di stoccaggio 
e trattamento di rifiuti che negli ultimi anni hanno interessato tutto 
il territorio nazionale, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha 
intrapreso, insieme al dipartimento della Protezione Civile e al 
Ministero dell’Ambiente, diverse iniziative atte a eliminare o quanto 
meno a ridurre i rischi connessi di incendio presso tali impianti, 
specialmente in quelli soggetti alle procedure semplificate 
previste dal D.Lgs 152/06 “Testo Unico sull’Ambiente”. Tali iniziative 
hanno avuto avvio con la definizione del DPCM 27 agosto 2021 
“Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano 
di emergenza esterna e per la relativa informazione della 
popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti” 
che ha sviluppato un metodo ad indici per la classificazione 
speditiva del rischio di incendio. Il metodo, pesando i fattori di 
rischio di un impianto connessi ai quantitativi e alla tipologia di 
rifiuti stoccati ed alle operazioni di trattamento e considerando 
taluni fattori di credito legati alle misure di mitigazione del rischio, 
consente di determinare il corrispondente livello di rischio 
incendio. Una volta determinato tale livello, il metodo consente di 
definire una distanza di attenzione, per la quale l'impatto di un 
incendio potrebbe ritenersi non trascurabile, in funzione 
dell’evoluzione dello scenario, in termini di effetti sulla salute 
umana e sull'ambiente e tale da richiedere provvedimenti di 
ordine pubblico. In funzione delle azioni di intervento e soccorso 
da parte dei diversi enti e strutture coinvolti nell’attuazione dei 

• le linee guida del DPC 

• la regola tecnica verticale di 
prevenzione incendi 

• il sistema di acquisizione dati dei 
piani di emergenza

la sicurezza 
antincendio nel 
trattamento e 
stoccaggio dei rifiuti 

torna all’indice
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piani di emergenza esterno (PEE), sarà possibile individuare una zona di 
pianificazione, la cui superficie è sempre uguale o maggiore alla superficie 
della zona esterna all’impianto individuata dalla distanza di attenzione. 

Il decreto ministeriale 26 luglio 2022 , che approva le norme tecniche di 
prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e 
trattamento rifiuti si applica tenendo conto del Codice di prevenzione incendi, 
pur non facendone parte. Nel suo campo di applicazione rientrano le attività di 
nuova realizzazione. Per quelle esistenti prevede il termine di adeguamento 
alle disposizioni in 5 anni dalla sua data di entrata in vigore. La regola tecnica 
verticale è stata elaborata tenendo conto delle risultanze degli accertamenti 
tecnici di polizia giudiziaria seguiti ai numerosi incendi che hanno coinvolto le 
suddette attività nonché delle risultanze dell’attività svolta dalla Commissione 
Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti 
(istituita con legge 7 gennaio 2014, n.1).  Tra le criticità emerse nei suddetti 
accertamenti tecnici, si segnalano in particolare le seguenti problematiche: 

• situazioni di sovraccarico degli impianti e quindi maggior rischio 
d’incendio 

• fragilità degli impianti, spesso non dotati di sistemi di sorveglianza e 
controllo 

• mancato rispetto della normativa antincendio 
• necessità di investire in prevenzione per evitare l’elevato impegno di 

risorse in caso d’incendio.

—  22  —
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Pertanto, la regola tecnica prevede una serie di misure di prevenzione e 
protezione finalizzate alla risoluzione delle criticità sopra evidenziate tra cui, 
in primis, l’organizzazione degli stoccaggi e le relative distanze di 
separazione tra i cumuli. Tra le maggiori criticità riscontrate all’interno dei 
suddetti impianti, vi è proprio il sovraccarico di rifiuti combustibili e 
distribuzione dei cumuli in maniera pressoché continua all’interno degli 
impianti. Questi fattori incrementano il livello del rischio di incendio di un 
impianto, atteso che un potenziale incendio è caratterizzato da un notevole 
potenziale termico, da una maggiore facilità di propagazione e una minore 
efficacia delle operazioni di contrasto. Sugli aspetti legati alla gestione 
della sicurezza, inoltre, il D.M. 2 settembre 2021 ha introdotto l’obbligo di 
formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione dell’emergenza anche per questi stabilimenti, con 
la necessità di conseguire l’attestato di idoneità tecnica previsto dal decreto 
legge 1° ottobre 1996, n.512. 

A supporto  dell’elaborazione dei piani di emergenza esterna il 
Dipartimento dei Vigili del fuoco ha elaborato, utilizzando fondi ed 
esperienze acquisite dal progetto di ricerca H2020 STRATEGY, 
un’applicativo (PEE Rifiuti) per la raccolta di dati e il calcolo automatizzato 
dell’indice di rischio, su cui sono state registrate oltre 4.000 dichiarazioni. 
La piattaforma consente  ai gestori di notificarsi, trasmettendo i dati relativi 
al proprio impianto ed agli Enti coinvolti nell’elaborazione del piano di 
emergenza esterno di inserire le informazioni necessarie all’elaborazione 
del piano ed alla sua gestione.
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Le batterie  presenti nei veicoli elettrici possono produrre, in certi 
casi (difetti di produzione, urto, guasto anche durante la carica etc), 
fenomeni di reazione fuggitiva (runaway termico), con 
conseguente surriscaldamento, incendio, produzione di gas tossici 
e combustibili. In considerazione della crescente diffusione di 
questi veicoli, anche legata agli orientamenti comunitari in materia 
di decarbonizzazione, nel febbraio 2022 è stato avviato dal CNVVF 
l’aggiornamento della normativa di prevenzione incendi sulle 
attività di autorimessa, parcamento di autoveicoli alimentati con 
vettori energetici innovativi e, in particolare, di veicoli elettrici e 
ibridi del tipo plug-in. Tale esigenza è nata dal fatto che i nuovi 
sistemi di propulsione dei veicoli pongono scenari di rischio, 
rispetto ai quali i progettisti e gli organi di controllo devono 
disporre di strumenti di progettazione e controllo idonei. 

Il gruppo di lavoro ha quindi approfondito le problematiche 
relative alla crescente diffusione dei veicoli elettrici (EV - Electric 
vehicle e dei LEV - light Electric vehicle - quali biciclette, 
monopattini elettrici ecc.), e ibridi del tipo plug-in e dei rischi 
connessi ai vettori energetici innovativi (idrogeno, LNG). 

Lo scopo del lavoro è stato la modifica della regola tecnica 
verticale vigente e del codice di prevenzione incendi, in quanto le 
autorimesse sono attività molto diffuse, che presentano casistiche 
che vanno dalla semplice struttura di un piccolo condominio ai 
grandi parcheggi multipiano interrati o fuori terra.

• le nuove modalità 

• i rischi  

• il progetto di norma

la sicurezza delle 
autorimesse rispetto 
alle nuove modalità 
di alimentazione dei 
veicoli 

torna all’indice
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Il lavoro ha avuto inizio dall’esame dei quesiti e dei chiarimenti già definiti per 
cercare di prevedere le modifiche al testo utili a chiarire i dubbi o le incertezze 
che nel tempo sono state espresse, per poi analizzare la letteratura tecnico-
scientifica più recente sulla sicurezza antincendio degli EV, LEV e Ibridi. Dalla  
documentazione reperita è emerso con sufficiente chiarezza che, mentre la 
presenza delle batterie non sembra cambiare in modo significativo il tasso di 
rilascio termico (l’HRR) totale prodotto dall’incendio generalizzato del veicolo, 
l’estinzione dell’incendio è molto problematica proprio per la presenza delle 
batterie che presentano un forte rischio di ri-accensione, rendendo molto 
complesso lo spegnimento definitivo. 

Un problema emerso con altrettanta chiarezza è la scarsità di studi sperimentali 
e la carenza di informazioni sugli incendi che effettivamente coinvolgono 
questo tipo di veicoli, con raccolte statistiche ancora non complete ed 
esaustive. A questo si aggiungono le innovazioni continuamente portate nel 
settore (come ad esempio le colonnine di carica ad alta potenza, in grado di 
ridurre in modo significativo il tempo di ricarica), che rendono la valutazione 
del rischio effettivamente portato dai veicoli elettrici davvero complessa e in 
rapida evoluzione. Si tratta quindi di un rischio sicuramente presente, e che 
merita di essere seriamente preso in considerazione; tra gli studi raccolti ed i 
webinar frequentati si trovano documenti prodotti da gestori di grandi navi 
ferries, specie nel nord Europa, dove già la diffusione degli EV è notevole, che 
testimoniano la preoccupazione per il tema, e la ricerca di nuove soluzione per 
la gestione del rischio.

Posto auto 
con minore 
ventilazione

Simulazione con 
rilascio da auto 
al posto 25

da prime simulazioni di valutazione 
(nello scenario 3 - planimetria ricevuta)

Con
• Auto parcheggiata a marcia indietro 

(caso a rischio maggiore)
• Auto distante 20 cm da parete
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Relativamente ai rischi connessi alla 
presenza nelle autorimesse di veicoli 
alimentati ad Idrogeno, il lavoro ha 
coinvolto nello studio l’Università della 
Sapienza di Roma che, con il 
coordinamento della Prof. Russo, sta 
conducendo delle modellazioni legate alla 
diffusione di una perdita non innescata di 
idrogeno da un serbatoio presente in un 
veicolo, allo scopo di verificare l’efficacia 
delle ventilazioni attualmente previste nei 
riguardi di un rischio di deflagrazione. 

Nel corso delle giornate sperimentali 
organizzate nel compendio polifunzionale 
dei Vigili del fuoco di Montelibretti, nel 
2021 e nel 2022, inoltre, sono state 
eseguite diverse dimostrazioni di innesco 
controllato di batterie per consentire al 
personale convocato di osservare i 
meccanismi dei processi che le batterie 
subiscono in caso di riscaldamento ed 
avvio delle reazioni termiche fuggitive.

Superficie superiore dello spazio 
esterno: condizioni atmosferiche

1)  sup.tot.aperture 10%SE = 1.8425 m2

Unica SEa: W 3.1 m x H 0.6 m = 1.86 m2

(SEa3 della planimetria ricevuta, ridotta a finestrone 
in alto)

t = 0.1 s t = 0.5 s          t = 1 s

t = 5 s t = 10 s          t = 15 s

t = 20 s t = 25 s          t = 30 s

1)  sup.tot.aperture 10%SE = 1.8425 m2 VOLUME A CONCENTRAZIONE INFIAMMABILE DI H2
LFL<conc<UFL (LFL=0.04 v/v, UFL=0.75 v/v)
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Le applicazioni delle tecnologie di accumulo elettrochimico basate 
su batterie litio-ione e polimeri litio si stanno espandendo a 
velocità elevata anche grazie alle politiche internazionali volte al 
controllo delle emissioni di gas serra. Questo tipo di batteria 
costituisce una tecnologia di accumulo dell’energia introdotta nel 
mercato nel 1991 ed ha permesso di sviluppare la telefonia 
cellulare e i dispositivi elettronici portatili, nonché specifici ed 
importanti usi medici, industriali e militari.  Oggi, per la transizione 
energetica, se ne annovera l’impiego, tra l’altro, nei veicoli elettrici 
leggeri (e-bike, monopattini), nelle automobili (ibride e full 
electric), nei mezzi di trasporto pubblico, nelle navi, nei treni, 
nell’accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili e nella 
stabilizzazione della rete elettrica (Energy Storage Systems, ESS). 

Come tutte le nuove tecnologie, anche gli ESS presentano dei 
rischi, compreso quello di incendio ed esplosione dovuto alla 
composizione chimica di queste batterie (cosiddetto thermal 
runaway), che esiste e va gestito. Infatti, non si tratta di sistemi a 
sicurezza intrinseca ma la loro sicurezza è demandata all’inge-
gneria delle batterie e ai sistemi di gestione elettronica. In 
particolare, per i sistemi di accumulo citati possono essere 
individuate le seguenti tipologie di rischio:  

• rischio termico: le batterie hanno un’elevata densità di energia. 
Se questa energia è rilasciata in maniera non controllata, ad 
esempio a causa di un cortocircuito interno o esterno della

• il rischio in caso di incendio legato 
ai sistemi di accumulo di energia 
elettrica 

• la ricerca 

• le principali misure di sicurezza

la sicurezza dei 
sistemi di accumulo 
di  energia elettrica

torna all’indice
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batteria, la temperatura della cella può aumentare e raggiungere valori 
molto elevati. Se non si verificano scambi di calore con l’esterno, l’aumento 
di temperatura può raggiungere valori molto elevati (circa 720 K calcolati 
per un calore specifico di circa 1000 J/(kg K) e un’energia specifica di circa 
200 Wh). La conversione dell’energia elettrica in calore inoltre, può portare 
all’innesco di reazioni chimiche non desiderate con sviluppo di calore. 
Ulteriori cause di aumento della temperatura sono la sovraccarica elettrica, 
l’inversione di polarità, l’esposizione a calore esterno e tutte quelle 
condizioni che portano il sistema al di fuori della finestra operativa 

• rischio chimico: l’elettrolita organico liquido può fuoriuscire dalle celle (per 
esempio attraverso una crepa provocata da difetti di produzione o da 
sovrappressione interna o da un urto). L’elettrolita organico è costituito da 
solventi infiammabili che possono incendiarsi a contatto con l’aria. Il sale di 
litio, può reagire con l’umidità dell’aria e formare prodotti corrosivi che 
potranno corrodere gli altri componenti (inclusi i circuiti elettrici) della 
batteria. Questi fenomeni possono avvenire a temperatura ambiente 
mentre, a temperature più elevate, il solvente  può evaporare o decomporsi, 
con conseguente emissione di prodotti corrosivi 

• rischio elettrico:  sono molti gli utilizzi in cui la tensione delle batterie supera 
i 60 V, specialmente negli utilizzi industriali come nella realizzazione di ESS. 
Al di sopra dei 60 V sussiste il rischio elettrico 

• rischi connessi al rilascio di energia cinetica: nel caso peggiore di un 
thermal runaway, parte dell’energia prodotta e connessa sia alla formazione 
di composti a basso peso molecolare  che alla produzione di calore può

 

Figure 6: thermal images of K40-C: start (a) and end (b) of I extinction phase, start (c) and end (d) of II extinction 
phase, start (e) and end (f) of III extinction phase. 

4. Conclusions 
To evaluate the efficiency of fighting technology for LIB fires, fire tests were performed on single Kokam NMC 
cells with different capacities (25 and 40Ah) and three different extinguisher agents were applied: water mist, 
F500 and CO2. Comparing the results of tests conducted on cell it is observed that the capacity does not 
significantly influence the temperature at which venting and thermal runaway occur. Significantly different 
behaviour was shown for the applied extinguishing agent, by comparing the number of applications, the cooling 
rate and temperature once the extinguishing is over. Considering the cooling rate, it goes from 36°C/min for 
F500, to 31°C/min for water mist to a lower value, 20°C/min, for CO2, at the first extinction. These values highlight 
the greater efficiency of the water-based agents (i.e., water mist and F500) compared to gaseous agent ( i.e., 
CO2) 
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portare ad esplosione meccanica con proiezione di frammenti a notevole 
distanza o onda d’urto 

• altri rischi: anche l’innesco della miscela di solventi o di loro prodotti di 
decomposizione, a contatto con l’aria presente nel contenitore esterno della 
batteria, può portare ad una esplosione violenta, con disintegrazione del 
sistema 

L’abuso elettrico e quello meccanico si traducono in effetti termici con 
conseguenze che variano a seconda di diversi parametri quali: 

• swelling (rigonfiamento cella), perdita sigillatura con fuoriuscita di sostanze 
chimiche componenti la cella (specialmente nelle prismatiche e nelle celle a 
bustina e nelle Li-po, anche’esse a bustina), 

• venting con emissione dei solventi, di loro prodotti di decomposizione o altri 
prodotti, con o senza incendio, esplosione e incendio (rottura catastrofica 
della cella). 

A livello di cella, tre tipologie di reazioni chimiche non desiderate sono 
responsabili della maggior parte dei pericoli: 

• evaporazione dell’elettrolita: rigonfiamento della cella con conseguente 
perdita prestazione,  sovrappressione della cella, cui può conseguire il 
venting (con emissione di vapori infiammabili) o la semplice perdita di 
ermeticità sistema (che può permettere il contatto con, ad esempio, vapore 
acqueo); 
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•formazione di prodotti gassosi provenienti da reazioni parassite: 
rigonfiamento della cella con conseguente perdita della prestazione,  
sovrappressione della cella, cui può conseguire il venting (con emissione di 
gas facilmente infiammabili e sostanze chimiche tossiche) o la semplice 
perdita di ermeticità sistema (che può permettere il contatto con, ad 
esempio, vapore acqueo). 

•reazioni di decomposizione esotermica dell’elettrodo e/o dell’elettrolita: 
runaway termico della cella, con rilascio di calore, energia cinetica, sostanze 
facilmente infiammabili in un fenomeno non controllabile e che è da 
considerare come il caso peggiore, propagazione degli effetti alle celle 
adiacenti (effetto domino). 

Per quanto riguarda il futuro si deve considerare che i vigili del fuoco hanno 
avuto più di 100 anni per imparare a gestire gli incidenti con auto a 
combustione interna e pochissimo tempo per prepararsi a quelli che 
coinvolgono veicoli elettrici e ibridi. Il personale dei servizi di soccorso 
tecnico urgente necessita di informazione sui rischi e di formazione sulle 
tecniche di estinzione degli incendi. Ciò comporta l’esigenza di una costante 

valutazione dei rischi per la salute e l’ambiente, nonché l’elaborazione di una nuova capacità di intervento da parte dei soccorritori 
pubblici in caso di emergenza. Su questo tema é stata avviata da tempo una collaborazione tecnico-scientifica tra il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il Centro di ricerca ENEA Casaccia (RM) per rafforzare la sicurezza e la prevenzione dei rischi di 
incendio ed esplosione con l’obiettivo di condividere le conoscenze maturate nell’intero settore delle tecnologie di accumulo 
elettrochimico. Tale cooperazione ha permesso la condivisione di progetti di ricerca nel campo dell’elettromobilità, dell’analisi del 
rischio e la possibilità di sperimentare nuove sostanze estinguenti nonché la definizione di programmi di formazione per il 
personale tecnico-operativo coinvolto in situazioni di emergenza.
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Gli aspetti internazionali di criticità nell’approvvigionamento di 
energia  e l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) pongono fortemente l’attenzione sulla necessità di ricorrere 
a modi di uso di più efficienti e innovativi dell’energia, tra i quali, in 
modo sempre più ricorrente, emerge il ricorso ad impianti 
fotovoltaici e solari termici. Tali impianti, ancorché non rientrino tra 
le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, 
possono avere una importante rilevanza ai fini della sicurezza 
antincendio. Ovunque siano installati, infatti, devono essere 
realizzati in modo da tutelare le persone, i beni, l’ambiente ed 
essere vieppiù sicuri tanto per i manutentori quanto per i 
soccorritori. Tra i principali vantaggi degli impianti fotovoltaici o 
solari termici possono essenzialmente essere annoverati i benefici 
ambientali oltre che economici. La realizzazione di questi impianti, 
infatti, aumenta l’efficienza energetica, assicurando, nel contempo, 
un considerevole risparmio sui costi in bolletta. Installare il 
fotovoltaico permette di ridurre il prelievo di energia elettrica dalla 
rete grazie all’autoconsumo, utilizzando l’elettricità generata 
dall’impianto per coprire in parte il proprio fabbisogno energetico; 
consente inoltre di avere un accumulo del surplus di energia oltre 
che di condividere l’energia prodotta con la creazione di comunità 
energetiche.  Il risparmio economico si concretizza dopo qualche 
anno: mediamente l’investimento nel fotovoltaico si ammortizza in

• gli studi pre-normativi 

• la norma vigente 

• gli elementi alla base del progetto 
di norma

i pannelli 
fotovoltaici: RISCHI e 
norme di sicurezza in 
caso di incendio

torna all’indice
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circa 8 anni, mentre la durata media è di circa 20-25 anni.  

La produzione di energia elettrica con questi sistemi è orientata alla 
sostenibilità per rispettare l’ambiente, contribuendo alla riduzione delle 
energie fossili. Diminuiscono dunque le emissioni di gas serra e si 
contribuisce alla trasformazione energetica e alla diffusione delle fonti 
energetiche rinnovabili.  Altri evidenti vantaggi del ricorso al fotovoltaico 
sono il sostegno del settore dell’energia green, la promozione di un 
modello di economia sostenibile e il rispetto dell’ambiente. Inoltre si 
valorizza l’immobile, anche come quotazioni sul mercato, poiché si 
ottiene una classe energetica superiore. Sono, inoltre, allo studio anche 
metodi per “riciclare e riutilizzare” dopo opportune trasformazioni i 
pannelli utilizzati cosicché , anche nel nostro caso, “dal rifiuto discende un 
valore”.  

Per quanto precede, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile ha avviato la definizione una nuova regola 
tecnica che riassuma e aggiorni le disposizioni vigenti in materia 
partendo da quanto attualmente in vigore come disposizioni volontarie, i 
cui lavori preparatori sono di seguito illustrati per partecipare l’attenzione 
che anche in questo nuovo ambito i vigili del fuoco hanno in materia di 
prevenzione incendi.  In particolare, sono state analizzate le attuali 
disposizioni di riferimento, arricchite dagli approfondimenti necessari per 
dirimere quesiti e difficoltà riscontrate nella realizzazione di detti impianti. 
E’ stata poi svolta una disamina di quanto, in Europa e non solo, è 
attualmente utilizzato quale specifico riferimento antincendio.

principale della parte posteriore del modulo, denominata tecnicamente “Backsheet”, è realizzato  da 
uno strato di polivinfloruro (PVF), comunemente noto con il nome di Tedlar. 

Figura 2: Camera di prova per la reazione al fuoco 

I campioni utilazzati, di dimensioni 800 mm x 155 mm, sono inseriti nel supporto incombustibile con 
la dimensione maggiore posta orizzontalmente e la superficie di prova rivolta verso il pannello 
radiante in posizione verticale a 45 gradi rispetto allo stesso. L’estremità del provino più vicina al 
pannello radiante si trova ad una distanza di 100 mm da esso.  

1.3 PROCEDURA DI PROVA 

Nella procedura di prova descritta nella UNI 9174 [4] ed a favore di sicurezza, si dispone il pannello 
fotovoltaico con la parte retrostante, costituita dai materiali combustibili (EVA e Tedlar) a diretto 
contatto con la fiamma d’innesco, perché è di maggiore interesse analizzare il comportamento della 
pellicola di Tedlar (materiale polimerico), piuttosto che porre la porzione di modulo fotovoltaico con 
la parte frontale, rivestita di vetro, in direzione del pannello radiante e della fiamma d’innesco. Sulla 
parte retrostante del pannello inoltre, sono stati  contrassegnati intervalli pari a 50 mm, in modo da 
poter riportare la velocità di propagazione della fiamma espressa in mm/min.  

Si è proceduto alla accensione del pannello radiante e si è atteso la radiazione si stabilizzasse al valore 
prefissato di 62 kW/m2. Si è regolata la fiamma pilota e, tramite una slitta, è stata avvicinata al 
portacampioni contenente la porzione di modulo fotovoltaico. Non appena la fiamma entra in contatto 
con il materiale in esame, il cronometro viene azionato per la registrazione dei tempi parziali impiegati 
dalla fiamma per raggiungere, di volta in volta, il fronte successivo. 

1.3.1 Campione 1- sezione longitudinale 

Nel seguito si riportano le osservazioni registrate durante la prova ed ai diversi fronti per il Campione 
1.

! Fronte 1: per percorrere i primi 50 mm la fiamma impiega 27 secondi. Nella fase iniziale la 
propagazione della fiamma è piuttosto rapida. 

! Fronte 2: 120 secondi. Le fiamme raggiungono il 2° fronte con un’altezza di circa il 100% 
l’altezza stessa del provino e si nota una perdita di adesione con conseguente sfogliamento 
della pellicola di Tedlar. Nella prima sezione la fiamma è ancora alta e i fumi emessi dalle 
fiamme sono molto ridotti. 

! Fonte 3: 91 secondi. Iniziano a formarsi alcune bolle nell’area circostante la zona 6, che 
rappresentano uno scollamento della pellicola di Tedlar anche in punti in cui la fiamma ancora 
non è arrivata. C’è permanenza di fuoco, con fiamme ancora piuttosto alte e pochissima 
emissione di fumo. 

                                                                                                 

ANALISI DELLE PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO 

Il Capo Partenza che si trova ad intervenire in caso di un  incendio in presenza di  impianto 
fotovoltaico, terminate le necessarie operazioni di spegnimento e smassamento,  dovrà svolgere gli 
atti dovuti per risalire all’individuazione della causa dell’evento.  

Al fine di fornire un supporto a tale difficile operazione, di seguito, si esamineranno le specificità 
degli incendi originati nei pannelli, nei quadri stringa, nei cavi, nei cablaggi e negli inverter. 

Ad esempio, si prenda in esame l’incendio di un tetto con la presenza di pannelli fotovoltaici sulla 
falda. Riuscire a discriminare se  l’innesco è stato originato da cause elettriche e quindi l’incendio 
sia riconducibile all’impianto FV, oppure se lo stesso sia originato per cause di altra natura (ad 
esempio: dalla canna fumaria) pone in essere una serie di valutazioni finalizzate ad escludere, una 
dopo l’altra, le eventuali circostanze collegate all’incendio. 

Le valutazioni di seguito riportate possono essere applicate in tutti i casi rendendo più semplice e 
schematico il lavoro di ricerca degli operatori VVF che, seguendo uno schema di indagine, riescono 
ad avere un quadro dell’origine dell’evento e del suo propagarsi. 

 

 

 

 

 

 

Per semplicità partiamo nella disanima delle cause di incendio dell’impianto FVT da una 
domanda… 
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Una successiva analisi ha riguardato le iniziative già 
intraprese per favorire una più celere messa in servizio di 
detti impianti e riassunti in tabelle e grafici gli interventi 
che hanno coinvolto i vigili del fuoco per la risoluzione di 
incidenti e/o problematiche relativi ad impianti fotovoltaici 
o solari termici.  

Sono infine stati riassunti gli approfondimenti condotti 
negli anni scorsi su specifiche tematiche dei pannelli 
fotovoltaici riferite in particolare all’invecchiamento e alla 
reazione al fuoco.  

L’obiettivo finale è quello di fornire uno strumento di facile 
lettura per consentire alla platea più vasta di installare 
secondo le norme vigenti questi importanti sistemi di 
produzione dell’energia. 

 
 

Relazione tecnica sugli 
incendi coinvolgenti 
impianti fotovoltaici 

 
 

a cura del 
NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI 
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Data l’elevata quota del riscaldamento degli edifici nei consumi 
energetici complessivi, la questione degli isolanti termici degli 
edifici ed il conseguente studio del comportamento al fuoco di tali 
prodotti ha acquistato una crescente importanza tra le misure di 
sicurezza coinvolte nella transizione ecologica. Infatti, le soluzioni 
tecnologiche disponibili rendono sempre più varie e mutevoli le 
configurazioni architettoniche proposte, modificando le relative 
condizioni di rischio ed il rischio residuo in caso di incendio 
rispetto a quello associabile alle configurazioni architettoniche 
tradizionali. 

Elementi architettonici caratterizzati dall’utilizzo prevalente di 
materiali lapidei (naturali o artificiali) e non combustibili, anche in 
Italia sono sempre più spesso sostituiti da materiali combustibili. A 
questo si aggiunge  la presenza di cavità verticali parallele alle 
superfici esterne da considerare nelle strategie antincendio. 

Queste considerazioni  hanno portato allo sviluppo di una serie di 
attività di studio e di ricerca che hanno coinvolto le strutture 
sperimentali del Centro Studi Esperienze secondo nuove modalità 
che prevedono anche la possibilità di fruire del sistema di 
certificazione del D.M. 26 marzo 1985 per il confronto e lo scambio 
di informazioni sperimentali con laboratori autorizzati. 

In tale contesto dal settembre 2021, riprendendo, il progetto di 
ricerca europeo “Finalisation of the european approach to assess 
the fire performance of facades”, la Direzione centrale per la

torna all’indice

• efficientemente energetico e 
sicurezza in caso di incendio dei 
sistemi di facciata 

• le attività di studio e ricerca del 
Centro Studi Esperienze 

• il “room corner test”

efficientamento 
energetico degli 
edifici: la sicurezza 
delle facciate
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prevenzione e la sicurezza tecnica ha eseguito una prova al fuoco su facciate a 
larga scala nella struttura di prova presso il Centro polifunzionale VVF di 
Montelibretti. Per eseguire tale prova, svolta sulla base della serie BS 8414 e 
della DIN 4102-20 nell’ambito dell’attuale progetto EC Facades, è stata 
realizzata la struttura di prova finalizzata alla verifica del comportamento 
all’incendio dei materiali per la realizzazione di cappotti termici, facciate 
ventilate per gli edifici o loro sistemi combinati. 

Per il modello di fuoco posto nella camera di combustione è stata utilizzata una 
catasta di legno, con caratteristiche simili a quelle considerate nel recente 
progetto europeo Efectis - FIRE TESTS REPORT (1.500 mm × 1.000 mm in 
pianta e 1.000 mm di altezza, costituita da travetti di Pinus Silvestris di sezione 
50 mm x 50 mm) con durata di 30 min per una corrispondente combustione di 
circa 85% della catasta, e potenza media di circa 3,5 MW. 

La nuova struttura di prova serve a studiare i vari sistemi di facciate ipotizzabili 
e, dopo l’esperienza citata, la sperimentazione si incentrerà sugli elementi di 
rivestimento più superficiali, sulla posizione e dimensione delle fasce non 
combustibili e sulla continuità con le compartimentazioni retrostanti. La 
configurazione della struttura permetterebbe di verificare la posizione delle 
fasce incombustibili esterne, la dimensione delle fasce incombustibili esterne, 
l’innesco dell’incendio sui pannelli combustibili esterni, la propagazione 
dell’incendio sui pannelli combustibili esterni e la continuità della 
compartimentazione nell’intercapedine retrostante.  Un elemento importante 
delle prove è costituito dal sistema di acquisizione delle temperature, realizzato 
per consentire un confronto con i dati di temperatura delle prove precedenti.

 

 
Lars Boström, Anja Hofmann-Böllinghaus, Sarah Colwell, Roman Chiva, Péter Tóth, Istvan Moder 
Johan Sjöström, Johan Anderson, David Lange  
June - 2018 
 

 

 

 

 

 

Development of a European 
approach to assess the fire 

performance of facades 
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 



36

Il progetto, infatti, prevede l’osservazione dei risultati sperimentali 
correlandoli alle dimensioni dei parametri significativi per le 
valutazione e determinazioni proprie dell’attività sperimentale. 

Per l’esame dei dati acquisiti con le sperimentazioni in facciata su scala 
reale, si possono utilizzare, come avvenuto in passato, simulazioni di 
calcolo mirate alla stima dei parametri significativi. In tale modo le 
valutazioni possono essere supportate mediante il confronto tra dati 
reali e risultati di simulazioni con software di modellazione 
fluidodinamica. Questo tipo di confronto può supportare le scelte 
della programmazione sperimentale. 

Per gli aspetti più propri della reazione al fuoco possono essere 
utilizzate le strutture del “Room Corner Test” dei laboratori di 
Capannelle, che consentono di attuare il sistema di controllo 
riproducibilità/ripetibilità con laboratori autorizzati del sistema di 
certificazione di cui al D.M. 26 marzo 1985. Tali attrezzature, 
corrispondenti a metodi sperimentali su media scala, permettono una 
caratterizzazioni degli elementi costruttivi più congrua ad una 
pertinente attività di vigilanza sul mercato. 

Le attività svolte nei laboratori nell’ambito del Comitato centrale 
tecnico scientifico di prevenzione incendi hanno condotto all’adozione 
del DM 30 marzo 2022 sulla sicurezza in caso di incendio delle 
chiusure d’ambito che, in attesa della definizione di una normativa 
nazionale, avviata presso l’UNI, consente l’uso di prodotti classificati 
secondo le norme vigenti in altri Stati membri  dell’Unione Europea.
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Ulteriori contributi pianificati  ed avviati più 
recentemente per approfondire gli studi 
antincendio sulle facciate sono mirati a: 

•valutare le possibili utili informazioni sul 
comportamento delle facciate, nell’insieme 
e nei singoli gruppi di materiali costitutivi, 
ottenibili da sperimentazioni al fuoco in 
scala naturale ed in media scala; 

•confrontare le attuali e future proposte 
sperimentali e normative circa le 
problematiche antincendio delle facciate in 
ambito europeo (Commissione UE, EOTA), 
includendo i contributi del Regno Unito; 

•migliorare la consapevolezza su talune 
criticità (ad es. i fattori di rischio quali 
strategie antincendio, configurazione della 
facciata, prestazione antincendio), così da 
poter disporre di indicazioni e linee di 

supporto alle valutazioni antincendio; 

• iniziare un percorso di modellazione termofluidodinamica che tragga beneficio sia dai dati sperimentali ottenibili dalle 
sperimentazioni (in larga scala per il comportamento di insieme, in media scala per il comportamento di gruppi di materiali 
costitutivi, in piccola scala per il comportamento dei singoli materiali) che dal confronto con i risultati sperimentali e le 
modellazioni CFD disponibili in letteratura o presso Enti di Ricerca internazionalmente riconosciuti.
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documenti esaminati 

• AS (Australian standard) 3959:2018 - Construction of buildings in 
bushfire-prone areas 

• National Research Council of Canada – National Guide for 
wildland-urban-interfce fires: guidance on hazard and exposure 
assessment, property protection, community resilience and 
emergency planning to minimize the impact of wildland-urban 
interface fires 

• NIST Technical Note 2161 - Structure Separation Expirements. 
Phase 1 Preliminary test plan 

• ISO 6021 ISO - Standard Firebrand Generator 

• ISO TC92 N1339 - Guide of basic requirements and procedures for 
wildland fire fighting 

• ISO TC92 N1338 - Guidelines for preventive measures against fires 
in rural and wildland areas 

• NP Ballot  ISO/NP 16614 - Guidelines for preventive measures 
against fires in rural and wildland areas 

• Progetto INTERREG MEDSTAR - Prodotto T1.3.1: Realizzazione 
della Piattaforma per esperimenti, consapevolezza e formazione 
sui rischi incendio 

• Generalitat Valenciana -Guía Metodológica de Actuaciones de 
Prevención, Defensa y Autoprotección en la Interfaz Urbano-
Forestal



Il documento non rappresenta la posizione dell’Amministrazione. Per la complessità degli argomenti trattati e la 
natura esclusivamente divulgativa e riassuntiva della stesso, si rimanda ai pertinenti atti normativi o alla 
letteratura tecnico-scientifica pubblicata sull’argomento.  
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